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1. Ausgangslage

In Meilen besteht schon ldngere Zeit eine Teilenergieplanung zum ARA-
Abwarmegebiet Rorguet/Dollikon (25.7.01).

Fur die Energiestadt Meilen ist die kommunale Energieplanung ein wichtiges Instru-
ment zur Ausschépfung ihres Handlungsspielraumes im Bereich der Warmeversor-
gung. Deshalb hat sich die Gemeinde Meilen entschieden, eine kommunale Ener-
gieplanung Uber das ganze Gemeindegebiet zu erarbeiten. Die bestehende
Teilenergieplanung soll in die kommunale Energieplanung integriert und durch
diese ersetzt werden.

2. Instrument Energieplanung

2.1 Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage fur die kommunale Energieplanung bilden §7 Energiegesetz
sowie §6 resp. §7 der Energieverordnung.

Die kommunale Energieplanung koordiniert das vorhandene Wadarmeangebot
mit der Warmenachfrage raumlich. Fur die Warmeversorgung sind - unter Be-
ricksichtigung der Wirtschaftlichkeit sowie der Versorgungs- und Betriebssicher-
heit - die bestehenden Warmequellen auszuschépfen sowie Warmenetze zu ver-
dichten. Ortsgebundene Abwarme und Umweltwdrme sollen an daflr
geeigneten Orten genutzt und Doppelspurigkeiten insbesondere bei leitungs-
gebundenen Energietrdgern vermieden werden.

Die kommunale Energieplanung scheidet zu diesem Zweck Versorgungsgebiete
aus. Es werden erste und je nach Gegebenheit zweite Versorgungsprioritaten
ausgewiesen.

2.2 Ziele der kommunalen Energieplanung

Ziele der kommunalen Energieplanung sind:

— Senkung des Verbrauchs an fossilen Energietragern durch vermehrte Nut-
zung von Abwadrme und Umweltwarme,

— Schaffung von Planungs- und Investitionssicherheit,

— behdrdenverbindliche Festlegungen (Gebietsausscheidungen mit Versor-
gungsprioritaten).

2.3 Verbindlichkeit Gemeinden und Grundeigentiimer

Energieplane sind im Kanton Zirich Sachplane und keine Richtplane. Ein kom-
munaler Energieplan ist behérdenverbindlich, wenn er vom Gemeinderat verab-
schiedet und von der kantonalen Baudirektion genehmigt wurde. Beh&rdenver-
bindlich heisst, dass der Gemeinderat die in seiner Kompetenz stehenden
Massnahmen zur Umsetzung der kommunalen Energieplanung ergreift.

Gemadss §6 der kantonalen Energieverordnung hat die kommunale Richt- und
Nutzungsplanung die planerischen Festlegungen aus der Energieplanung zu be-
ricksichtigen. Somit haben die Inhalte des Energieplans einen direkten Einfluss
auf die Nutzungsplanung.

Fur Grundeigentimer/innen bildet die Energieplanung einerseits eine Informa-
tionsgrundlage und Empfehlung. Die Energieplanung kann andererseits unter
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Anwendung erganzender Rechtsgrundlagen grundeigentimerverbindlich wer-
den:

In der BZO kénnen Bestimmungen erlassen werden, die definieren, dass sich
die Energieversorgung im Rahmen von Sonderbauvorschriften am kommu-
nalen Energieplan orientieren muss.

Arealliberbauungen und Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht kénnen an Auf-
lagen betreffend Energieversorgung und -nutzung gebunden werden, wel-
che sich aus dem Energieplan ergeben.

Bei Gestaltungsplanen Dritter kann die Gemeinde bei der Begleitung der
Planausarbeitung auf die Aufnahme solcher Bestimmungen hinwirken.

Der Energieplan bildet die Basis fur allfallige Anschlussverpflichtungen von
Privatpersonen an im Energieplan ausgewiesene Warmeverbinde: Wenn ei-
ne solche im Energieplan ausgewiesene Warmeversorgung 6rtlich gebunde-
ne Abwdrme oder &rtlich gebundene erneuerbare Energien nutzt und die
Wadrme zu technisch und wirtschaftlich gleichwertigen Bedingungen wie aus
konventionellen Anlagen anbietet, kann die Gemeinde gemadss §295 Abs.2
Planungs- und Baugesetz Grundeigentimer verpflichten, ihr Gebaude inner-
halb einer angemessenen Frist an das Leitungsnetz anzuschliessen und
Durchleitungsrechte zu gewadhren.

Die Gemeinden kénnen in Kauf- bzw. Baurechtsvertragen Bestimmungen
einfigen, wonach sich Kdufer oder Baurechtsnehmer verpflichten, u.a. die
Vorgaben des kommunalen Energieplans zu bertcksichtigen.

2.4 Neues Instrument Energiezonen

Energiezonen (Zonen mit Anordnungen zur Nutzung erneuerbarer Energien) wur-
den mit der kantonalen Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 mit §78a ins Pla-
nungs- und Baugesetz (PBG) aufgenommen. Diese neue kantonale Vorschrift er-
moglicht es den Gemeinden, fur ausgewadhlte Gebiete mittels einer
Nutzungsplanung eigentimerverbindliche Vorgaben hinsichtlich der Nutzung von
erneuerbaren Energien zu machen.

Die Anwendung dieses Instrumentes fliesst nicht in die aktuelle kommunale Ener-
gieplanung ein.

2.5 Verbindlichkeit Energielieferanten

Fur Energielieferanten und Betreiber von Warmenetzen bedeutet die Energiepla-
nung primar Planungssicherheit. Ein in der Energieplanung ausgeschiedener Pe-
rimeter eines Warmeverbundes hat einen 6ffentlichen Charakter. Der Energielie-
ferant bzw. Contractor kann dadurch auf die Unterstitzung der Gemeinde bei
der Gewinnung von Anschlissen an sein Warmenetz bzw. seinen Warmeverbund
zahlen.

Die Gemeinde kann zudem mit den Betreibern von Warmeverbinden sowie mit
den Energieversorgern (z.B. Energie 360° oder EKZ) einen Konzessionsvertrag
abschliessen, in welchem das Konzessionsgebiet entsprechend dem im Energie-
plan eingezeichneten Prioritdtsgebiet festgelegt wird.

2.6 Wirkungsdauer
Die kommunale Energieplanung ist eine rollende Planung. Wir gehen von einem
Zeithorizont der Gultigkeit der Planung von 5-10 Jahren aus.
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2.7 Parzellenscharfe des Energieplans

Die Gebietsausscheidungen im Energieplan sind im Allgemeinen parzellenscharf
vorgenommen. Bei Verhandlungen zum Anschluss von Liegenschaften kénnen
und sollen auf freiwilliger Basis selbstverstandlich auch geeignete benachbarte
Liegenschaften einbezogen werden.

2.8 Die Prioritaten der kantonalen Energieplanung
Die kantonalen Prioritaten fur die Gebietsausscheidungen lauten:

1. Ortsgebundene hochwertige Abwarme

Insbesondere Abwarme aus Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) und tiefer Ge-
othermie und langfristig zur Verfigung stehende Industrieabwarme, die ohne
Hilfsenergie direkt verteilt und genutzt werden kann.

2. Ortsgebundene niederwertige Abwarme und Umweltwdarme

Insbesondere Abwarme aus Abwasserreinigungsanlagen (ARA) sowie Warme aus
Gewadssern.

3. Leitungsgebundene Energietrdger

Gasversorgung oder Warmenetze 6rtlich ungebundener Warmequellen in beste-
henden Absatzgebieten verdichten, sofern mittelfristig glinstige Rahmenbedingun-
gen daflr bestehen.

Netzerweiterungen sowie neue zentrale Einrichtungen mit Wdrmenetzen wie etwa
Holzschnitzelfeuerungen oder Vergarungsanlagen sind unter Berlicksichtigung der
bestehenden Warmeversorgungen und eines wirtschaftlichen Betriebs zu planen
(Absatzgebiete mit auch langfristig hoher Warmedichte).

Ausserhalb von Verbundlésungen ist fir die Warmeversorgung die dezentrale Nut-
zung 6rtlich ungebundener Umweltwdrme aus untiefer Geothermie und Umge-
bungsluft sowie die Nutzung der Sonnenenergie anzustreben; die dezentrale Nut-
zung der Holzenergie ist fiir den Bedarf an hohen Temperaturen in Betracht zu
ziehen (d.h. eher fir Prozessenergie denn fir Raumwarme).

Bei Ausscheidung einer 1. und einer 2. Prioritat werden die erwdhnten Rechtsmittel
zuerst zur Abklarung/Prifung/Realisierung der 1. Prioritdt ausgeschopft, dann fur die
2. Prioritat.

2.9 Weitere kantonale und regionale energieplanerische Vorgaben

— Der kantonale Richtplan Versorgung/Entsorgung enthalt keine Vorgaben fur
die Gemeinde Meilen.

— Im kantonalen Energieplan ist die ARA als Abwarmequelle von regionaler
Bedeutung eingetragen.

— Allféllige Vorgaben aus dem regionalen Richtplan Pfannenstil sind noch in
Vernehmlassung (Vernehmlassungsexemplar vom 19. Mai 2015) und des-
halb nicht in dieser kommunalen Energieplanung integriert.

— In der Karte fur das Windpotenzial im Kanton Zirich werden fir den Pfan-
nenstil im Vergleich zu anderen Standorten im Kanton ginstige Windver-
haltnisse ausgewiesen (4,51 - 5 m/s). Die Entwicklung von Windstrom in
Meilen ist aber nicht Gegenstand der kommunalen Energieplanung.

3. Aktuelle Versorgungssituation
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3.1 Organisation der Energieversorgung

Elektrizitdt- und Wasserversorgung

Die Energie Wasser Meilen AG (EWM AG) betreibt die Elektrizitats- und Wasserver-

sorgung von Meilen. Die AG ist zu 100% im Eigentum der Gemeinde. Die Datener-

hebung fur die Energie-Region Bezirk Meilen geht davon aus, dass 23 MWh/a Strom
nicht durch EWM AG geliefert, sondern auf dem freien Markt eingekauft werden.

Erdgas/Biogas
Meilen wird von Energie 360° mit Erdgas und Biogas beliefert. Die Gemeinde ist

grossflachig - mit Ausnahme einiger peripherer Gebiete - mit Gasverteilleitungen
erschlossen. Das Leitungsnetz ist praktisch Uberall relativ neu. Gemadss Energie 360°
sind keine wesentlichen Gebiets- resp. Netzerweiterungen geplant.

Abwasser, ARA-Abwarme

Die ARA Meilen wird von einem Zweckverband (Gemeinden Meilen, Herrliberg,
Uetikon a.S.) betrieben. Die bestehende ARA-Abwarmenutzung im Gebiet Ror-
guet/Dollikon wird von den EKZ als Contractor betrieben.

Warmeverbund mit Nutzung von Seewasser im Zentrum
Der Warmeverbund mit Nutzung von Seewasser im Zentrum (Mezzetino) wird von
den EKZ als Contractor betrieben.

Waérmeverbinde mit Waldholzschnitzeln

Es sind zwei solche Verbiinde der Gemeinde Meilen in Betrieb: Warmeverbund
Schulanlage Allmend (Contractor ist EBL Elektra Baselland mit der Verpflichtung,
Holz aus der Region zu verwenden) und Warmeverbund Schulanlage Obermeilen
mit Pelletlieferant Regi Holz GmbH.

3.2 Aktueller Energieverbrauch
Der Endenergieverbrauch 2012 von Meilen (ganzes Gemeindegebiet) mit insgesamt
352 GWh/a setzt sich wie folgt zusammen:

21% ® Erdgas
Heizol
Erneuerbare Warme
Elektrizitat nicht erneuerbar
Elektrizitat erneuerbar
® Treibstoffe

30%

20%

20% 5%
4%
Der Warmeverbrauch betrdagt 150 GWh/a (Erdgas, Heizdl, erneuerbare Warme),
13% des Warmeverbrauchs sind bereits erneuerbar.

Daten und Datenquellen (2012)

— Erdgas/Biogas: Angaben Energie 360° (75 GWh/a, davon 63 GWh/a fir
Wadrme, davon erneuerbar 1,1 GWh/a Biogas)

— Heizdl: Hochrechnung mit kommunalem Feuerungskataster (68 GWh/a)

— Biogas, Abwarme, Umweltwarme, Holz, Klargas, Solarthermie: Auswertun-
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gen der Gemeinde Meilen und verschiedener Energielieferanten (19 GWh/a,
s. nachfolgende Tabelle)

— Elektrizitat: Angaben EWM (84 GWh/a, davon 84% erneuerbar)

— Treibstoffe: Abschdtzung aufgrund Anzahl PW in Meilen und schweizerischer
durchschnittlicher Verbrauchswerte von PW (110 GWh/a)

Erneuerbare Warme in der Ubersicht (2012)

Jahrlicher Verbrauch |Datenquelle
Biogas (-Zertifikate) 1100 MWh/a Energie 360°
ARA-Abwdrme aus gereinigtem Ab- 350 MWh/a EKZ
wasser
Umweltwarme (Erdwéarme, Seewas- 10310 MWh/a AWEL, Econcept
ser)
Waldholz 2'900 MWh/a Feuerungskataster
Kldrgas aus Klarschlamm 3'500 MWh/a Energie 360°
Thermische Solarenergie 820 MWh/a Annahme: CH-

Durchschnitt

Total 18’980 MWh/a

4. Zukiinftiger Warmebedarf

4.1 Warmebedarf in 5-10 Jahren auf heutigem Niveau
Wir gehen fir den Zeithorizont der kommunalen Energieplanung von 5-10 Jahren
grundsatzlich von einem Warmebedarf auf dem heutigen Niveau aus.

4.2 Entwicklungsgebiete und Substitution grosserer fossiler Heizanlagen (>
200 kW)

Bei allen bedeutenden noch vorhandenen Entwicklungsgebieten ist die politische
Gemeinde Grundeigentimerin. Diese Flachen sind entweder langfristige strategische
Reserven (dafir werden keine Gebietsausscheidungen im aktuellen kommunalen
Energieplan vorgenommen) oder sie sind Teil einer der Gebietsausscheidungen im
aktuellen kommunalen Energieplan.

Die grosseren fossilen Heizanlagen (>200 kW) werden durch die Energiebeauf-
tragte aktiv Uber die Chancen des Biogasbezuges und generell zu erneuerbaren
Alternativen informiert.

5. Warmeversorgungspotenziale und Gebietsausscheidungen

5.1 Ub__ersicht uber die Warmeversorgungspotenziale

In der Ubersicht wird einerseits die heutige Nutzung der verschiedenen Energietra-
ger in Meilen aufgelistet und andererseits das jeweils noch vorhandene ungenutzte
Potenzial.



Die Potenziale wurden unterschiedlich bestimmt:

— Teilweise sind umfangreiche Abklarungen zu den (ungenutzten) Potenzialen
getroffen worden, die wir jeweils mit Quellenangabe tGbernehmen, allenfalls
mit den in der Tabelle erwdhnten Einschrankungen

— Teilweise treffen wir grobe Annahmen zur méglichen zusatzlichen Nutzung,
basierend auf der heutigen Nutzung, dies insbesondere bei Energietrdgern,
deren Einsatz nicht durch das technisch vorhandene Potenzial definiert resp.
beschrankt ist, sondern durch die entsprechende tatsachliche Wahl der Kon-
sumenten resp. Bauherrschaften.
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Nutzung Ungenutzt resp.  |Annahmen zum ungenutzten
2012 maogliche zusatzli- | Potenzial resp. zur méglichen
(MWh/a) che Nut- oder angestrebten zusatzli-
zung(MWh/a) chen Nutzung
Biogas(-Zertifikate) 1100 3’400 Einschatzung Marktentwick-
lung durch Energie 360°
ARA-Abwdrme aus 350 2'750 Ausschopfung des vorhande-
gereinigtem Abwasser nen Potenzials (EKZ)
Umweltwadrme:
- Seewarme/-kalte 440 4'200 Mezzetino (max. 2100
MWh/a, Inbetriebnahme
2015), ein weiterer Verbund
gleicher Grdsse ist anzustre-
ben
- Grundwasser 0 |Keine Angaben Keine Angaben
- Erdwdrme 9'100 9’100 Verdoppelung der heutigen
Nutzung
- Umgebungsluft 770 0 Wegen mangelnder Energie-
effizienz nicht ausbauen
- Landwirtschaftliche 2'700 Basis sind die vorhandenen
Biomasse in BHKW GVE (Grossvieheinheiten) in
Meilen gemass Tierstatistik
Kanton ZH
Waldholz 2'900 500 Ungenutzt auf dem Gemein-
degebiet inkl. Privatwald
(2013, gemadss Revierférster)
Klargas aus Klar- 3'500 0 Potenzial ausgeschépft
schlamm
Thermische Solarener- 820 9'750 Annahme auf der Basis von
gie Abschdtzungen Econcept:
thermische Solarenergie er-
zeugt in den ndchsten Jahren
zusatzliche 6% des totalen
Warmebedarfs
Total 18980 32°400




Insbesondere das Holzenergiepotenzial aus dem Gemeindegebiet Meilen ist fast
ausgeschopft. Nicht integriert in diesen Potenziallberlegungen sind aber weitere
Holzpotenziale aus der Region Pfannenstil, deren Nutzung durchaus energieplane-
risch sinnvoll ist.

Es ergibt sich ein in den ndchsten Jahren noch ungenutztes Potenzial resp. zusatzlich
maogliche Nutzung an erneuerbarer Warme und Abwdrme in Meilen von total 32
GWh/a, was einem zusatzlichen Anteil am heutigen Warmeverbrauch von gut 20%
entspricht.

Insgesamt ist damit ein erneuerbarer Anteil am Warmeverbrauch von einem Drittel
maoglich - mit einem geschatzten Strommehrverbrauch von rund 4 GWh/a.

MWh/a
0 2'000 4'000 6'000 8'000 10'000 12'000

‘ . 1100
Biogas(-Zertifikate) h 3400
150
ARA - Abwarme aus gereinigtem Abwasser h 2750
. N 240
seewarme/-tate | 4200
9'100 W Nutzung heute (MWh/a)

m Noch mégliches Potenzial (MWh/a)
Umgebungsluft u- 7

Landwirtschaftliche Biomasse I 00

2'900
Waldholz 1200

I—
0

Klargas aus Klarschlamm

. 820
Thermische Solarenergie 750

5.2 Gebietsausscheidungen

5.2.1 Ortsgebundene hochwertige Abwarme

Nur fur die Midor AG stellt sich die Frage nach allfallig vorhandener extern nutzbarer
Abwadarme. Es werden keine Gebietsausscheidungen getroffen, die entsprechenden
Erlduterungen finden sich im Kap. 5.3 Informationen.

5.2.2 Ortsgebundene niederwertige Abwarme und Umweltwarme
ARA-Abwdrme

Die Nutzung der ARA-Abwarme erfolgt bei der ARA und nicht aus dem Haupt-
sammelkanal. Gemass EKZ belduft sich das maximal nutzbare Abwadrmepoten-
zial aus der ARA (inkl. Warmepumpenanteil) auf rund 4'300 MWh/a, wovon rund
3100 MWh/a aus dem Abwasser und rund 1200 MWh/a aus dem fir die
Warmepumpen aufgewendeten Strom stammen. Das ungenutzte Potenzial aus
dem Abwasser belduft sich somit auf rund 2’750 MWh/a.

Die Realisierung von Anschlissen gestaltet sich gegenwartig schwierig: die wirt-
schaftliche Verhaltnismassigkeit kann meist nicht nachgewiesen werden. Neue An-
schlisse konnen nur mit hohem Engagement der Gemeinde (wenn tberhaupt) reali-
siert werden.

-> Der von EKZ im Marz 2014 vorgeschlagene Perimeter (mit Erganzung der in Ror-
guet/Dollikon fir ARA-Abwdrme ausgeschiedenen Gebiete) wird um die Weinberge
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im Rorguet und im Chrummacher reduziert und um den uniberbauten Teil des
Weidachers (Gemeindeland) erweitert.

Bei voller Ausnutzung in diesen Gebieten und einem angenommenen Anschlussgrad
von 50% ware das ein Warmebedarf von 6'700 MWh/a - das ist etwas mehr als
doppelt so viel wie das noch ungenutzte Potenzial.

Warme und Kdlte aus Seewasser
Alle Gebiete unterhalb der Eisenbahnlinie eignen sich fir eine Seewassernutzung.

Es sind schon langer 4 Anlagen in Betrieb, welche Warme oder Kalte aus dem See-
wasser nutzen (440 MWh/a). Im Zentrum (Mezzetino) hat eine grosse neue Anlage
2015 den Betrieb aufgenommen. Diese kann maximal 2100 MWh/a Wdrme aus
dem See nutzen.

Es wird fur die Wirkungsdauer der Energieplanung mit einer weiteren grésseren
Anlage mit ca. 2'100 MWh/a Warmeverbrauch gerechnet.



-> Alle Gebiete unterhalb der Eisenbahnlinie - mit Ausnahme der fir ARA-Abwéarme
ausgeschiedenen Gebiete - werden entweder als reine Seewassernutzungsgebiete
oder als Gebiete mit 7. Prioritdt Nutzung von Seewasser (dort, wo die Nutzung von
Grundwasser einfach méglich ist, s. Warmenutzungsatlas des Kantons Zurich) aus-
geschieden.

Wadrme und Kdlte aus Grundwasser
Es ist bis heute keine Anlage mit Nutzung der Warme des Grundwassers in Betrieb.

Im Wérmenutzungsatlas des Kantons Zurich sind detailliert und immer aktuell Nut-
zungen, Nutzungsmaéglichkeiten und -einschrankungen dokumentiert (z.B. gilt fur
die Grundwassernutzung eine minimale Anlagengrdsse mit einer Kalteleistung von
mindestens 50 kW resp. mindestens 150 kW, je nach Gebiet). Der Warmenutzungs-
atlas ist die Basis fur die Ausscheidungen der vorliegenden kommunalen Energiepla-
nung und ist im Zweifelsfall aktueller als die kommunale Energieplanung. Es wird
kein konkretes Potenzial quantifiziert.

-> FUr die drei Gebiete am See, wo Grundwassernutzung gemadss Warmenutzungs-
atlas des Kantons Zurich einfach maéglich ist, wird neben der 1. Prioritat Seewas-
sernutzung eine 2. Prioritat Grundwasser-Nutzung ausgeschieden.

Auszug aus dem aktuellen Warmenutzungsatlas
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Legende, wichtigste Erlduterungen (Warmenutzungsatlas Kanton Zurich, Stand

2013):

- Gewasserschutzbereich (blau)

- Grundwasserschutzzonen (rot), d.h. keine Erdwarmesonden, keine Grundwassernutzung

- Grundwasservorkommen, ungeeignet flr Trinkwassernutzung (griin), d.h. Erdwdarmesonden zulassig,
Grundwassernutzung ab minimaler Anlagengrésse 50 kW

- Geeignet flr Trinkwassergewinnung (gelb): Erdwdarmesonden mit Auflagen, Grundwassernutzung ab
minimaler Anlagengrésse 150 kW
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Ausserhalb nutzbarem Grundwasservorkommen (weiss): Erdwdarmesonden grundsatzlich zulassig

5.2.3 Energieholz-Nahwarmeverbiinde

Gemass Feuerungskataster sind 32 Holzfeuerungen mit einer gesamten Holzener-
gienutzung von 2'900 MWHh/a in Betrieb. Insbesondere sind in den beiden Schulan-
lagen Obermeilen (Klassentrakt, Spezialtrakt, Turnhalle neu und alt, Kindergarten-
trakt, Aula und Handarbeitstrakt, 240 kW) und Allmend (Sekundarschulhaus alt und
neu, Spezialtrakt Sekundarschule, Turnhalle, Primarschulhaus, WH Burgstrasse
156/158, Hallenbad Allmend, 320 kW) Holzschnitzelfeuerungen installiert.

Im Schulhaus Feldmeilen ist eine Pelletsheizung in Planung.

-> Die 3 bestehenden und geplanten Nahwarmeverbiinde mit Holzfeuerungen der
Gemeinde werden mit ihrem Perimeter in den Energieplan eingetragen.

Die daruber hinausgehende Férderung von Holzfeuerungen ist eine Aufgabe der
Energiekommission. Es gibt dazu keine weiteren Aussagen im Energieplan.

5.2.4 Erdgas/Biogas
Es werden keine Gebietsausscheidungen getroffen, die entsprechenden Erlduterun-
gen finden sich im Kap. 5.3 Informationen.

Die zukinftige Nutzung von Erdgas/Biogas in den Gebietsausscheidungen 5.2.2
(ARA-Abwadrme, Seewasser- und Grundwassernutzung) und 5.2.3 (Energieholz-
Nahwarmeverbinde), wo bereits Erdgas-/Biogasleitungen bestehen, erfolgt projekt-
bezogen. Es werden in jedem Fall L6sungen angestrebt, welche in Bezug auf Nach-
haltigkeit resp. CO,-Emissionen mit einer Versorgung durch ARA-Abwdrme, Seewas-
ser- oder Grundwassernutzung resp. Energieholz gleichwertig sind.

5.3 Informationen

5.3.1 Industrieabwarme

Die Midor AG weist einen hohen Energiebedarf fiir die verschiedenen betriebsinter-
nen Prozesse auf. So stehen Industriebackéfen, Kalteanlagen, Heizkessel und weite-
re Energieverbraucher im Einsatz. In einzelnen Prozessen fallt Abwarme an, insbe-
sondere die Abluft der Backéfen und der Kélteanlagen. Die Abwarmenutzung aus
der Abluft ist aber technisch aufwandig zu realisieren.

-> Es werden keine Gebiete fur ortsgebundene hochwertige Abwarme ausgeschie-
den, aber die konkrete Mdéglichkeit von externer Abwarmenutzung aus den Kihlan-
lagen der Midor AG ist im Zusammenhang mit der allfdlligen Verdichtung angren-
zender Gebiete im Einzelfall zu prifen.

5.3.2 Weitere erneuerbare Warme und Solarenergie
Landwirtschaftliche Biomasse
Die Férderung von Biomasseanlagen ist eine Aufgabe der Energiekommission.

-> Es gibt dazu keine Aussagen im Energieplan.

Erdwdrmesonden
Erdwarmesonden sind gemass Warmeatlas des Kantons Zirich fast auf dem ganzen
Gemeindegebiet moglich. Es sind in Meilen, Stand Februar 2014, 283 Erdwdrme-
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sonden mit einer totalen Bezugsleistung von 5100 kW und einem Warmebezug von
9’100 MWh/a bewilligt.

Wir rechnen mittelfristig in der Wirkungsdauer der kommunalen Energieplanung mit
einer Verdoppelung der heutigen Anschlussleistung.

-> Die mdégliche Nutzung von Erdwdrme und deren Einschrankungen wird (zusam-
men mit den Informationen zur Grundwassernutzung) als Information in den Ener-
gieplan eingetragen.

Solarenergie
Die Nutzung von thermischer Solaranergie und auch von Photovoltaik ist in Ergan-

zung zu weiteren (Wdrme-)Energietragern tberall in Meilen grundsatzlich sinnvoll. In
den fir ARA-Abwdrme, Seewasser- und Grundwassernutzung oder Energieholz
ausgeschiedenen Gebieten steht die Photovoltaik gegentber der Solarwarme im
Vordergrund.

Die heutige Warmenutzung mit thermischer Solarenergie in Meilen wird auf der
Basis von schweizerischen Durchschnittswerten bestimmt. Fir die zukinftige Nut-
zung orientieren wir uns an einer Arbeit von Frei und Hawkins (Solarthermie -wie
weiter? Teil 1: Nutzungsmaoglichkeiten und Potenzial, 2004) und Abschatzungen
von Econcept, aber reduzieren das abgeschatzte Potenzial auf einen Viertel (ent-
sprechend einer Wirkungsdauer der kommunalen Energieplanung von 5-10 Jahren).

-> Die auf dem ganzen Gemeindegebiet grundsatzlich mégliche Nutzung von So-
larwdrme und Photovoltaik wird als Information in den Energieplan eingetragen.

5.3.3 Erdgas/Biogas

Das Siedlungsgebiet von Meilen ist grossflachig - mit Ausnahme einiger peripherer
Gebiete - mit Gasverteilleitungen erschlossen. Gemass Energie 360° sind keine we-
sentlichen Gebiets- resp. Netzerweiterungen geplant. Das Leitungsnetz ist aber prak-
tisch Uberall relativ neu, ausser im Gebiet ndrdlich Dollikon an der Grenze zu
Uetikon a.S. (Gasleitung erstellt vor 1980).

Kurz- und mittelfristige Massnahmen

— Fir die Energiestadt Meilen ist in erster Linie die mdglichst hohe Versorgung
mit CO,-freien Energietrdgern von Bedeutung. Diese Energietrdger bedirfen
einer expliziten Erwahnung im Energieplan im Sinne der behdrdenverbindli-
chen Férderung durch die zustandigen Behorden.

— Meilen beflirwortet die Marketinganstrengungen von Energie 360° zum
vermehrten Absatz von Biogas in Meilen.

— Insbesondere die grésseren mit erdgasversorgten Anlagen (>200 kW, gilt
generell fir fossile Feuerungen) werden durch die Energiebeauftragte aktiv
Uber die Chancen des Biogasbezuges und generell zu erneuerbaren Alterna-
tiven informiert.

— Meilen koordiniert die Erstellung von Werkleitungen mit Energie 360°.

Mittel- und langfristige Entwicklung
Aus Sicht der Gemeinde leitet sich aus der kommunalen Energieplanung die Unter-
stitzung einer langfristigen Umstellung auf CO2-freie Energietrager ab.
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Wie sich die Gasversorgung selber langfristig ausrichten wird, ist zu beobachten.

Eine mdgliche Ausrichtung ist die Entwicklung von Projekten fir Power to Gas, d.h.
die Nutzung des bestehenden Gasverteilnetzes als Speicher fur synthetisches Biome-
than, erzeugt aus erneuerbarem Strom, im Idealfall Uberschussenergie. Damit erge-
ben sich allenfalls neue 6konomische und 6kologische Chancen fiir Gasverteilnetze.

Auf die aktuelle kommunale Energieplanung Meilen hat das noch keinen Einfluss.
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5.3.4 Weitere Informationen im Energieplan

Der Energieplan enthalt verschiedene weitere Grundlageninformationen:

— Heizungsanlagen >200 kW (Heiz6l und Erdgas/Biogas): diese Anlagen wer-
den durch die Energiebeauftragte aktiv Gber die Chancen des Biogasbezuges
und generell zu erneuerbaren Alternativen informiert.

— Leitungsgebundene Energietrager: bestehende und geplante 6ffentliche
Warmeverbinde resp. Anschlisse an solche, bestehendes Erdgas- Biogasver-
teilnetz.

— Abwarmequellen: Abwasserreinigungsanlage, Hauptsammelkanale.

6. Energieplan



